Vo D’ﬁ RENSKA divize Zd'ar nad Sazavou
AKCIOVA SPOLECNOST, a. s. Studentska 1133, 591 21 Zd4r nad Sazavou

»Projekt ochrany vod povodi Feky Dyje, II. etapa,
podprojekt ¢. 11, Oslavice — kanalizace

Informace majitelim nemovitosti k postupu p¥i realizaci kanaliza¢nich

piipojek

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Zdar nad Sazavou (dale jen
VAS, a. s.) jako provozovatel budouci splaskové kanalizace v obei Oslavice, ktery bude pro
vlastniky nemovitosti zajistovat odvadéni a ¢&isténi splaskovych vod, doporuuje pii realizaci
stavby ,.kanaliza¢nich ptipojek™ nasledujici postup:

1

Stavba ,,kanalizaéni pfipojky* musi byt provedena dle projektové dokumentace pfipojky
schvilené stavebnim ufadem. Soudasti této projektové dokumentace je i vyjadieni VAS
a.s., kde jsou stanoveny podminky pro realizaci &asti kanalizacnich pripojek
zajiStovanych majitelem nemovitosti. Kanalizaéni pfipojky musi byt postaveny v souladu
s platnou technickou normou CSN 75 6101 pro provadéni kanalizagnich ptipojek,
zejména musi byt zajisténa jejich vodotésnost.

MontéaZni prace stavby ,kanaliza¢nich pfipojek™ VAS, a. s. nezajidtuje, lze je provést
dodavatelsky nebo svépomoci podle odsouhlasené projektové dokumentace. Jako
material potrubi 1ze také pouZit:

hladké PVC SN 8 &i PP SN 8 (DN 150 pfi minimalnim spadu potrubi 2 % ¢i DN 200 pfi
minimalnim spadu potrubi 1 %).

Kritéria pro napojeni nemovitosti na vefejnou kanalizaci:

do piipojky splafkové kanalizace mohou byt zatstény:
- splagkové vody z WC, koupelen, pradelen a kuchyni — pfimo bez pfedcisténi

do pFipojky splaskové kanalizace nesmi byt zatstény:
- vody dest'ové,
- vody podzemni — drenaZni,
- vody z chlévi a hnojist,
- latky hoflavé, zapalné, jedovaté, kyselé a Ziravé.

4. Soucasti fe3eni napojeni na novou kanalizaci musi byt i likvidace stavajicich septikd a
Zump. Likvidaci obsahu septikil a jimek zajistuje VAS, a. s. na zékladé smlouvy o
jednorazovém vyvozu na COV Velké Mezifi¢i.

Smlouva na jednordzové vyvezeni obsahu septiku ci jimky:
- pro fyzické osoby p. Simona Kost'alova, telefon 566 651 145,
- pro pravnické osoby Ing. Marta Janetkov4, telefon 566 651 113.

Po dokonéeni montaZe potrubi stavby pfed jejich zahozem je nutno piizvat ke kontrole
povéfeného pracovnika VAS, a. s. p. Bohumira Inwalda., tel 566 651 117, ktery
odsouhlasi spravnost technického provedeni stavby ,.kanalizacnich piipojek™ a povoli
provedeni obsypt a zasypii. O t&chto kontrolach budou sepsany zapisy.

Is2






